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Объектом рассмотрения является подстанция 220/110/35/6 кВ 
Шубинская района электрических сетей Приобского месторождения 
ООО «РН-Юганскнефтегаз».  
ООО «РН-Юганскнефтегаз» – крупнейшее нефтедобывающее 
предприятие НК «Роснефть». Основная часть доказанных запасов 
Юганскнефтегаза (84%) сосредоточена на Приобском, Мамонтовском, 
Малобалыкском и Приразломном месторождениях. Приобское и При-
разломное месторождения являются сравнительно новыми. Они отли-
чаются низкой степенью выработанности запасов, и их разработка 
осуществляется с использованием наиболее современных и эффек-
тивных методов [1].  
Электроснабжение объектов месторождения осуществляется от 
подстанции Шубинской, структурная схема которой представлена на 
рисунке 1.  











Рис. 1. Структурная схема подстанции 
На подстанции установлены современные электрические аппа-
раты. 
Выключатели элегазовые 220 кВ типа 242 PMR 40-20 с номи-
нальным током 2000 А, номинальным током отключения 40 кА, 
наибольшим пиковым током 100 кА, начальным действующим значе-
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нием периодической составляющей тока короткого замыкания 40 кА, 
током термической стойкости (трехсекундный) 40 кА, полным време-
нем отключения не более 55 мс. Завод изготовитель - ЗАО «АББ 
УЭТМ». Выключатели элегазовые 110 кВ типа LTB 145 D1/B с номи-
нальным током 2500 А, номинальным током отключения 31,5 кА, 
наибольшим пиковым током 80 кА, начальным действующим значе-
нием периодической составляющей тока короткого замыкания 31,5кА, 
током термической стойкости (трехсекундный) 31,5 кА, полным вре-
менем отключения не более 40 мс. Завод изготовитель - ЗАО «АББ 
УЭТМ». 
Преимущества элегазовых выключателей: возможность исполь-
зования на любое из напряжений, применяемых в отечественной энер-
гетике; небольшие масса и габаритные размеры конструкции й в соче-
тании с бесшумной работой привода; дуга гасится в замкнутом газо-
вом объеме без доступа в атмосферу; безвредная для человека, эколо-
гически чистая, инертная газовая среда элегазового выключателя; 
увеличенная коммутационная способность; высокая надежность, меж-
ремонтный период увеличен до 15 лет; пожаробезопасность оборудо-
вания.  
К недостаткам элегазовых выключателей следует отнести: вы-
сокую стоимость оборудования и текущие затраты на эксплуатацию, 
так как требования к качеству элегаза очень высоки; температура 
окружающей среды влияет на агрегатное состояние элегаза, что тре-
бует применения систем подогрева выключателя при пониженных 
температурах (при -40°С элегаз становится жидкостью); коммутаци-
онный ресурс элегазового выключателя ниже, чем у аналогичного ва-
куумного выключателя; необходимы высококачественные уплотнения 
резервуаров и магистралей, так как элегаз очень текуч.  
Выключатели вакуумные 35 кВ типа ВВУ–35II-25/630-УХЛ1 с 
номинальным током 630 А, номинальным током отключения 25 кА, 
начальным действующим значением периодической составляющей 
тока короткого замыкания 25 кА, током термической стойкости (трех-
секундный) 25 кА, током электродинамической стойкости не более 63 
кА. Завод изготовитель - ОАО «Карпинский электромашинострои-
тельный завод». 
Дуга вакуумного выключателя гаснет в разреженном простран-
стве дугогасительной камеры. Электрическая прочность вакуума 
чрезвычайно высока и очень быстро восстанавливается после элек-
трического пробоя. Кроме того такие выключатели отличает высокая 
надежность и уменьшенные затраты на обслуживание, простота кон-
струкции. Из недостатков вакуумных выключателей отмечается: вы-
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сокая стоимость; возможность возникновения перенапряжения в сети 
при определенных ее состояниях; - для созданий выключателей на 
высшие напряжения требуются определенные сложные технические 
решения.  
Трансформаторы напряжения 35 кВ типа НАМИ-35. 
Антирезонансный ТН типа НАМИ (рисунок 2) представляет со-
бой два трансформатора (трехфазный и однофазный), расположенные 
в одном корпусе. Однофазный трансформатор за счет большого коли-
чества витков обладает почти линейной кривой намагничивания и 
большим индуктивным сопротивлением. Антирезонансные свойства 
НАМИ в основном обеспечиваются компенсационной обмоткой, со-
единенной в треугольник и замкнутой накоротко. 
 
Рис. 2. Принципиальная схема ТН типа НАМИ 
Практика эксплуатации трансформаторов напряжения (ТН) 
электромагнитного типа в электрических сетях разного назначения и 
различного напряжения показала, что в процессе эксплуатации этих 
сетей могут возникать ситуации, приводящие к феррорезонансным 
явлениям в эквивалентных контурах, содержащих емкость электро-
оборудования сети и нелинейную индуктивность намагничивания ТН. 
При этом на изоляции электрооборудования могут возникать как пе-
ренапряжения на высших гармонических, так и повышенные значения 
токов в обмотке ВН ТН при возбуждении субгармонических колеба-
ний. 
В электрических сетях, эксплуатируемых с изолированной 
нейтралью, такие условия могут возникнуть чаще всего при однофаз-
ных дуговых замыканиях на землю. В электрических сетях с глухим 
заземлением нейтрали – в разного рода коммутациях и неполнофаз-
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ных режимах, в которых питание ТН осуществляется от источника с 
внутренним емкостным сопротивлением (коммутации ошиновок мно-
горазрывными выключателями, оснащенными емкостными делителя-
ми напряжения, неполнофазные коммутации в электрических сетях, в 
которых роль внутреннего емкостного сопротивления играет меж-
дуфазная или межцепная емкости). Очевидно, что условия феррорезо-
нанса соблюдаются при определенном соотношении емкостного 
входного сопротивления и характеристики намагничивания ТН, зави-
сящей от конструкции его магнитопровода на той или иной частот. 
Для предотвращения опасного феррорезонанса в сетях, осна-
щенных ТН типа НКФ, применялись разного рода внешние меры: 
подключение резисторов и дополнительных емкостей к коммутируе-
мому объекту, программирование последовательности отключения 
коммутирующей аппаратуры и др. Однако, как и в случае сетей, экс-
плуатируемых в режиме изолированной нейтрали, наиболее есте-
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Как нам известно что наша страна объединена в Единую энерго-
систему. Единая энергосистема [3] это совокупность объединенных 
энергосистем, соединенных межсистемными связями, охватывающая 
